
FM-200（HFC-227ea）滅火系統『防護區警示』標示牌 
 

標式規格如下： 

1. 尺寸：W480 （mm）* H270（mm）以上  

室內設有HFC-227ea滅火設備 

放射前警鈴響時 

請立即退避室外 
 

THE AREA IS PROCTECTED BY HFC-227ea SYSTEM 

EVACUATE WHEN HEARING ALARM 

2. 黃底黑字 

字體：每字大小為 25mm X 25mm 以上  

英文 15mm 以上 


